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Résumé  

La reconfiguration du réseau de distribution électrique se détermine par l’ajustement des états 

des interrupteurs de boucle (état ouvert/fermé), afin de minimiser les pertes dans ce réseau, en tenant 

compte des contraintes techniques, de sécurité et topologique. L’optimisation de la configuration des 

réseaux de distribution est un problème mathématique non linéaire avec contrainte, qui nécessite un 

algorithme pour le résoudre. Une méthode basée sur l’arbre recouvrant minimal (minimal spanning 

tree MST) utilisant l’algorithme de Kruskal, est appliquée pour déterminer la configuration optimale, 

pour le cas statique et dynamique. Afin de tester cette méthode, une simulation a été faite sous 

environnement MATLAB appliquée sur des réseaux IEEE (33 nœuds et 84 nœuds), en suite une 

validation est fait sur le réseau de distribution Algérien (116 nœuds), qui ont donné des résultats 

concluants.    

Mot clés : réseau de distribution, reconfiguration dynamique, source photovoltaïque, pertes actives, 

optimisation. 

 ملخص

في هذه الشبكة  الضياعات يتم بتحديد حالات القواطع )حالة الفتح و الإغلاق( بغرض تقليل  الكهربائية تشكيل شبكة التوزيع

تشكيل شبكات التوزيع يعد مسألة رياضية غير خطية ذات ضوابط, تستلزم  تحسينبالأخذ بالحسبان الضوابط التقنية, الأمنية والشكلية. 

كرسكال, من أجل الحالة  خواريزملى تقنية الشجرة المغطية الأقل التي توظف لحله. لإيجاد تشكيلة مثلى تطبق طريقة تعتمد ع خواريزم

 84عقدة و  33قياسية ذات  اتماطلاب مطبقة على شبك برنامج باستعمالناميكية. لتجربة هذه الطريقة, أجريت محاكات يالساكنة و الد

ة .عقدة إذ قدمت نتائج مرضي 116عقدة, المصادقة تمت على شبكة جزائرية ذات   

.تحسين, ضياعات فاعلة, , تشكيل ديناميكي, مصدر الطاقة الشمسيةالكهربائية شبكة التوزيع: كلمات مفتاحية  

Abstract  

The reconfiguration of electrical distribution network is determined by the adjustment of loop switches 

states (open/closed case), in order to minimize loss in this network, taking into consideration technical, 

safety and topological constraints. The optimization of distribution networks configuration is a non-

linear mathematical issue with constraint which requires an algorithm to solve it. A method based on 

minimal spanning tree (MST) using Kruskal algorithm is applied to determine the optimum 

configuration for static and dynamic cases. In order to examine this method, a simulation has been 

executed, under MATLAB environment, applied on IEEE network (33 & 84 bus); afterwards a 

validation has been done on the Algerian distribution networks (116 bus) that achieved conclusive 

results. 

Key words: Electrical distribution network, dynamic reconfiguration, photovoltaic source, active 

loss, optimization.  


